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QUESITO N. 10 DEL 29/10/2015 

 

Relativamente alla presenza all'interno della paratoia  di supportazione 
necessaria al sostegno di cavi (dis. MS-02-WC-NCAD-0008-CO1 SUPPORTI 
CAVI JB E TRASMETTITORI DI PRESSIONE), si chiede se questi necessitano 

anche  della messa in opera  di tubazioni conduit, o similari, per il loro 
sostegno e contenimento. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10  

 

Come indicato a pag. 5 del “Capitolato d'Appalto OP5112-IN0000-Z005” lo 
scopo del lavoro comprende la preparazione ed installazione di tutti i 

supporti e delle eventuali forature sulle strutture delle paratoie per 
l’installazione della strumentazione e i relativi cavi di alimentazione. La 

fornitura e l’installazione della strumentazione e dei relativi cavi sarà 
effettuata dal Committente.  

Fornitura e installazione di tubazioni conduit, o similari, per il loro sostegno 

e contenimento dei cavi sono escluse dallo scopo del lavoro. 
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